





FURAL | Nutzerrichtlinie

OFFNEN

I Aufgrund des hohen Plattenge-

wichtes dirfen die Brandschutz-
elemente nur mit zwei Personen
gedffnet werden.

@ Je nach Verriegelung sind die Ele-
mente mit einem Inbus-Schlissel
bzw. mit einer Spachtel zu o6ffnen.
Gleichzeitig muss die Platte in der
Mitte gesichert/gehalten werden.
Danach muss der zweite Drehriegel
betatigt und die Platte langsam
etwa 1cm abgesenkt werden. Die
Platte darf nicht sofort vollstandig
geoffnet werden.

® Schieben Sie dann bei der ersten
Kassette die Niro-Spachtel zwischen
die Kassetten bei den Abstands-
noppen und klappen sie die Kassette
weiter ab (siehe Abb.). Achtung: Es
dirfen keine scharfen oder spitzen
Gegenstande wie Teppichmesser
oder Malerspachtel verwendet wer-
den.

I Achten Sie beim Abklappvorgang
unbedingt darauf, dass sich keine
Personen oder Gegenstande im Ar-
beitsbereich befinden.

©® Die Platten lassen sich nun auf der
Rolle lagernd auf dem G-Profil ver-
schieben.

I Achtung: Das Brandschutzelement
darf nicht verkanten und muss
immer 90° zum G-Profil gefihrt
werden!

Klappen Sie auf diese Weise meh-
rere Platten nacheinander ab, bis
die erforderliche Offnung entsteht.
Schieben Sie nicht mehr als 2-3
Platten zusammen, da sonst die
Punktlast auf die G-Profile zu hoch
wird. Es ist besser, wenn Sie die
Platten in beide Richtungen vertei-
len (2-2).

Bei Arbeiten im Deckenhohlraum
ist darauf zu achten, dass die Un-
terkonstruktion nicht beschadigt,
zusatzlich belastet oder betreten
wird.

Ein- und Aufbauten dirfen nur von
Fachpersonal montiert oder demon-
tiert werden.

Abklapp F30/EI30 und F90/EI90
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SCHLIESSEN

Nutzerrichtlinie

Abklapp F30/EI30 und F90/EI90

@ Vor dem SchlieBen der Brand-

schutzelemente ist der aufquellen-
de Dichtstreifen auf Beschadigun-
gen zu prifen und gegebenenfalls
zu ersetzen.

Das Hochklappen der Brandschutz-
elemente erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge. Es ist insbesondere auf
die sichere Verriegelung der Dreh-
riegel zu achten. Die Drehriegel
missen mit einem Inbus-Schlissel
oder mit einer Niro-Spachtel voll-
standig geschlossen werden.

Es ist zu beachten, dass das Anei-
nanderschieben der Platten nur
»sanft« erfolgt. Hierzu sollten Sie
die Platte nur mit leichtem Druck
an die Langskante der benachbar-
ten Platte schieben. Eventuell muss
die Platte im Bereich der Langsfuge
leicht angehoben werden, damit hier
die Uberdeckung ineinander greift.
Die Distanz-Pragung mit 3mm muss
erhalten bleiben. Die Kassetten dir-
fen nicht »nachgedrickt« werden!
Die Langsfugen zwischen den Plat-
ten erhalten mittels der vorhande-
nen Distanz-Préagung von 3mm ein
einheitliches Bild.
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Nachinstallationen
im Deckenhohlraum

- Beiumfangreicheren Nachinstal-
lationen ist u.U. das Abklappen
und Verschieben der Brandschutz-
elemente nicht ausreichend.

- Indiesen Fallen empfiehlt sich
die Demontage der Kassetten.
Beim Aushé&ngen ist zu beachten,
dass die GKF-Abdeckung der
Kassette nicht an den Aufquell-
streifen gestoBen wird (Gefahr
der Beschadigung des GKF oder
des Streifens).

- Die sachgerechte Zwischen-
lagerung der Platten ist liegend auf
der Kassettenlangsseite (Drehriegel
unten wegen GKF-Uberdeckung).
Verwenden Sie eine Unterlage zum
Schutz der Kassetten vor Beschadi-
gung (siehe Abb.].

Nutzerrichtlinie

Reinigung der Platten

Grundsatzlich missen bei der Hand-
habung der Brandschutzelemente
Montagehandschuhe getragen wer-
den.

Es wird empfohlen, die Brand-
schutzelemente nach dem Aus-
packen mit einem antistatischen
Tuch (z.B. Vileda) abzuwischen,
um den durch den Transport be-
dingten Staub vor der Montage

zu entfernen. Vorteil: Die Montage-
handschuhe bleiben lange sauber
und die Deckenflache ist sofort
gereinigt.

Im Falle von Verschmutzungen
der Sichtflache soll ein feuchtes -
nicht nasses - Tuch verwendet
werden. Ein sanftes Reinigungs-
mittel kann dazugegeben werden.
Bitte verwenden Sie keine scharfen
oder aggressiven Reinigungsmittel
(z.B. Scheuermilch oder Verdin-
nung). Im Zweifel sollten Sie eine
Probe an nicht sichtbarer Stelle

durchfihren.

Abklapp F30/EI30 und F90/EI90

Nach der Montage

Um ein einheitliches Fugenbild zu
erhalten, kann es notwendig sein, dass
die Brandschutzelemente nach der
Montage ausgerichtet werden miissen.

Diese Unterlage dient als Richtlinie
fur den Nutzer. Die Angaben entspre-
chen dem neuesten Stand und informie-
ren Uber unsere Produkte und deren
Anwendungsmadglichkeiten. Alle Anga-
ben erfolgen ohne Gewahr und nach
bestem Wissen. Technische Anderungen
bleiben vorbehalten. Bilder und Darstel-
lungen dienen nur der Veranschauli-
chung und nicht als Montageanleitung.
Alle Rechte vorbehalten.
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Fural

Systeme in Metall GmbH
Cumberlandstrafe 62
4810 Gmunden
Osterreich

+43 7612 74 8510

+43 7612 74 851 11
fural@fural.at

fural.com
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METALIT

Metalit

AG
Murmattenstrasse 7
6233 Biiron

Schweiz

+41 41 925 60 22

+41 41 925 60 29
metalit@metalit.ch
metalit.ch
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DIPLING

Dipling

Werk GmbH
Kénigsberger Strafle 21
35410 Frankfurt Hungen
Deutschland

+49 6402 52 58 77

+49 640275 8579
dipling@dipling.de
dipling.de
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